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Poste auxiliar aço
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Abrigo de Medição
Monofásica fixada em poste metálico

Ponto de energia para
conexão de fonte de fita led
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DESENHO 17 - CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO MONOFÁSICA EM POSTE AUXILIAR

LIGA

10

DESLIGA

SAÍDAENTRADA

NN
LINHA
LINEA
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LOAD
CARGA

LINE

CAIXA INSTALADA EM POSTE AUXILIAR
NUMERAÇÃO QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 V*
Cabo multiplexado, isolação XLPE, 1 kV, DUPLEX (Tabela 1 ou
Tabela 2).

02 01 Caixa de Medição Monofásica

03 01 Disjuntor Termomagnético Monofásico (Tabela 1 ou Tabela 2)

04 2,5m Fio de aço cobreado (Tabela 1 ou Tabela 2)

05 01 Poste de aço quadrado 70x70x5.000mm ou 70x70x7.000mm

06 04 Terminal pré-isolado tipo ilhós

* - Quantidade Variável

ITEM 1 2
Código 132210019 132210023

D
im

en
sõ

es
 (m

m
) A 5.000 7.000

B 1.100 1.300
C 2.550 4.350
D 100
E 2.450 2.650
F 70

Chapa (mm) 2
Resistência Nominal (daN) 50 70
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0.8
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0.4
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MÍ
NI

MO
)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 4 16 220 1090 ILUMINAÇÃO EXTERNA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

H

Ø A

Ø B

Especificações Luminária (mm)
Código LAMPADA L C H ØB Ø A F

 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,

DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08

2020

550 225 47

14166
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR

= *125* MM
7.000 4" 4" ≥ 1.000

120°

Ø d1

p

h

Ø d2

Especificações Suporte Central B-3 (mm)
Código p h Ø d1 Ø d2 Peso (Kg)

3 PÉTALAS 300 300 150 60,30 8,1

2 PÉTALAS 300 300 150 60,30 6,1

F

TOPO DE POSTE
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N
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0.82

0.60
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0.1
5

0.5
2

0.1
0

0.1
7

0.25

0.7
4

Fase
220v

Neutro/
Fase 2

Preto

Preto

Vermelho

Vermelho

Relé Fotelétrico comandado diretamente a lâmpada

Carga
220v

Conector
cerâmico 50A.

Placa saida
de fio.

DETALHE DE LIGAÇÃO DO CHUVEIRO E AR COND.

Cabos conforme
projeto.

Caixa 4x2".

COR PENA

CONSTRUÇÃO

ESCALA DATA DESENHO PRANCHA

CONTEÚDO

ENDEREÇO DA OBRA

PROPRIETÁRIO

TÍTULO

CLIENTE

OUTUBRO/2021

PROJETO

PROJETO DE ARQUITETURA

1/100

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PORTAL DE ACESSO

/0101

PROJETO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE CAMPO LARGO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PIAUÍ

RÔMULO TELES

ZONA RURAL
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